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Okresowa za 2017 rok Ocena Jakosci Wody dla
wodociggu publicznego Skarlin

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ~w Nowym Miescie Lubawskim
na podstawie § 19 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1989) wydaje
okresowa - roczng ocen¢ jakosci wody za 2017 r. dla wodociggu publicznego Skarlin.
Badania w ramach monitoringu jakosci wody w wodociagu publicznym Skarlin w 2017 roku
przeprowadzone przez :

Powiatowg Stacje Sanitarno — Epidemiologiczna w Nowym Mie$cie Lubawskim
27.03.2017 r. — 2 prébki w monitoringu kontrolnym,

18.07.2017 r. — 2 probki w monitoringu kontrolnym,

21.11.2017 r. — 1 prébka w monitoringu przegladowym.

Zaktad Ustug Komunalnych sp.z 0.0. w Mszanowie

23.01.2017 r. — 2 probki w monitoringu kontrolnym,

22.05.2017 r. — 1 prébka w monitoringu przegladowym,

21.09.2017 r. — 2 prébki w monitoringu kontrolnym,

20.06.2017 r. — 1 probka we wstepnym monitoringu substancji promieniotworczych .

W pobranych w/w prébkach wody w okresie 01.01.2017 r. —20.11.2017 r. i 15.12.2017 1. -
31.12.2017 r. nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnych wartosci badanych parametrow
jakosci wody okreslonych w zatacznikach nr 1- 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015 r. , poz. 1989)., w okresie 21.11.2017 r. — 14.12.2017 r. brak przydatnosci
wody do spozycia ze wzgledu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego bakterii grupy
coli w czgsei A zatgeznika nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015

r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. , poz.
1989).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mie$cie Lubawskim na
podstawie wynikéw badan wody pobranej w 2017 roku stwierdzil przydatno$é wody do
spozycia przez 341 dni , brak przydatnosci wody do spozycia przez 24 dni w wodociggu
publicznym Skarlin .
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1. Pan Tomasz Waruszewski, Wojt Gminy Nowe Miasto Lub.z/s w Mszanowie,
2, Pan Leszek Moczadlo Prezes ZUK Sp.z 0.0. w Mszanowie
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